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Betreiber: TSV Anderten GmbH

Baujahr: 1967

Wasserfläche (m2): 312

Bauliche Maßnahmen: keine

Sanierungsstau (Mio. €) 2,5

Umfangreicher Wassereintritt im Keller

 Beton- und Bewehrungskorrosion im UG

 Offene Schwallwasser-Behälter

 Sicherheitsmängel im Beckenbereich

 Technische Gebäudeausrüstung zu 70% regelwidrig oder

mangelhaft

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt: 86.117

 Öffentlichkeit: 18.987

 Schulen: 17.138

 Vereine: 49.992

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 676.780

 Erlöse: 119.513

 Betriebsergebnis:                  -557.267

 Kostendeckung: 17,7%

 Zuschuss/ Besuch:                -6,47     

Hallenbad Anderten

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 12,5 m x 25,0 m – 5 Bahnen,

1 m B
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 1970

Wasserfläche (m²): 402

Bauliche Maßnahmen: keine

Sanierungsstau (Mio. €) 4,78

 Beckenköpfe, Fugen, Umgänge undicht,

 Hoher Grad an Beton- und Bewehrungskorrosion,

 Dämmung der Hüllflächen zu gering,

 Technische Gebäudeausrüstung zu 74% regelwidrig oder

mangelhaft,

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

Besuche gesamt 65.906

Öffentlichkeit: 36.799

Schulen: 12.218 

Vereine: 13.032

Sauna: 3.857

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

Betriebskosten: 769.767

Erlöse: 175.214

Betriebsergebnis:                  -594.553

Kostendeckung: 22,8%

Zuschuss/ Besuch: -9,02   

Hallenbad Stöcken

Ausstattung:

 Variobecken 25,0 m x 12,5 m – 5 Bahnen

 Teilhubboden

 Springerbecken 11,75 m x 7,65 m – 1m B, 3m B
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 1972

Wasserfläche (m²): 1.423

Bauliche Maßnahmen: keine

Sanierungsstau (Mio. €) 9,0

 Partielle Schäden, insgesamt ca. 23% baulicher 

Sanierungsbedarf,

 Technische Gebäudeausrüstung zu 38% 

sanierungsbedürftig,

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

Besuche gesamt 186.525

Öffentlichkeit: 129.232

Schulen: 23.493

Vereine: 25.907

Sauna: 7.893

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

Betriebskosten: 2.377.000

Erlöse: 504.526

Betriebsergebnis: -1.872.474

Kostendeckung: 21,2%

Zuschuss/ Besuch:                      -10,04   

Hallenbad Stadion

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 50,0 m x 21,0 m – 10 Bahnen

 Springerbecken integriert 2 x 1m B, 1 x 3 m B,

3 m P, 5 m P, 

7,5m P, 10 m P

 Nichtschwimmerbecken 26,0 m x 14,65 m

 Kleinkinderbecken ∅ ca. 2,6 m

 Sauna (NGFinnen) ca. 250 m²
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 1977

Wasserfläche (m²): 1.250

Bauliche Maßnahmen: keine

Sanierungsstau (Mio. €) 1,87

 Beckenkopf, Fugen undicht, 

 Beton- und Bewehrungskorrosion, 

 Abhangdecken, mangelnde Raumakustik-Nachhallzeit

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Öffentlichkeit: 0

 Schulen: 22.091

 Vereine: 40.600

 Besuche gesamt 62.691

 Sauna 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 0

 Erlöse: 0

 Betriebsergebnis: 0

 Kostendeckung: 0

 Zuschuss/ Besuch:                      0 

Hallenbad SLZ

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 50,0 m x 21,0 m – 10 Bahnen
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 1981

Wasserfläche (m²): 596

Bauliche Maßnahmen: keine

Sanierungsstau (Mio. €) 2,4
 Partielle Schäden, insgesamt ca. 17% baulicher und 

Anlagen-technischer Sanierungsbedarf

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt 183.504

 Öffentlichkeit: 138.127

 Schulen: 15.149

 Vereine: 15.776

 Sauna: 14.452

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 1.613.136

 Erlöse: 538.547

 Betriebsergebnis: -1.074.589

 Kostendeckung: 33,4%

 Zuschuss/ Besuch:                      -10,04   

Hallenbad Vahrenwald

Ausstattung:

 Mehrzweckbecken 12,5 m x 25,0 m – 5 Bahnen

 Springerbucht 11,75 m x 7,65 m – 1m B

 Nichtschwimmerbecken              organisch geformt

 Sauna (NGFinnen) 210 m²
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 1970/1992

Wasserfläche (m²): 488

Bauliche Maßnahmen: Komplettneuaufbau ab o.K.

1992

Sanierungsstau (Mio. €) 2,18
 Partielle Schäden, insgesamt ca. 5% baulicher 

Sanierungsbedarf

 Technische Gebäudeausrüstung zu 30% sanierungsbedürftig

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt  191.181

 Öffentlichkeit: 150.990

 Schulen: 11.683

 Vereine: 0

 Sauna: 28.508

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 1.877.520

 Erlöse: 700.837

 Betriebsergebnis: -1.176.683

 Kostendeckung: 37,3%

 Zuschuss/ Besuch:                      -6,15   

Hallenbad Nord-Ost

Ausstattung:

 Variobecken 25,0 m x 12,5 m – 5 Bahnen

Massagedüsen

 Teilhubboden

 Nichtschwimmerbecken unregelmässige Form

 Liegebecken + Pools unregelmässige Form

 Kleinkinderbecken unregelmässige Form

 Sauna (NGFinnen) ca. 475 m²
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Betreiber: Optisport Health Club b. v.

Baujahr:                       1974/ 2007

Wasserfläche (m²): 515 (HB) / 960 (FB)

Bauliche Maßnahmen: Hallenbadumbau 2007

Sanierungsstau (Mio. €) 1,97

 Beckenköpfe, Fugen, Umgänge undicht,

 Beton- und Bewehrungskorrosion

 Dämmung der Hüllflächen zu gering,

 Mängel der Anlagentechnik, insbesondere RLT, 

Badewasseraufbereitung (SW-Behälter)

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt  156.100

 Öffentlichkeit: 100.335

 Schulen: 11.424

 Vereine: 16.998

 Sauna: 27.343

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 1.382.000

 Erlöse: 613.896

 Betriebsergebnis: -768.104

 Kostendeckung: 44,4%

 Zuschuss/ Besuch:                      -4,92   

Kombibad Misburg

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 25,0 m x 15,0 m – 6 Bahnen

1 m B

 Lehrschwimmbecken 12,5 m x 9,44 m

 Kleinkinderbecken ca. 9,53 m²

 Freibad-Sportbecken 25,0 m x 20,0 m

 Freibad Nichtschwimmerbecken 25,0 m x 18,4 m

 Sauna (NGFinnen) ca. 400 m²
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Betreiber: Fössebad Betriebs- gGmbH

Baujahr: 1960

Wasserfläche (m²): 380 (HB) / 1.133 (FB)

Bauliche Maßnahmen:  keine

Sanierungsstau (Mio. €) 7,36
 Beckenköpfe, Fugen, Umgänge undicht,

 Hoher Grad an Beton- u. Bewehrungskorrosion (UG) 

 Dämmung der Hüllflächen zu gering,

 Technische Gebäudeausrüstung zu 62% regelwidrig oder

mangelhaft,

 Außenbecken sind total zu erneuern,

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt  115.109

 Öffentlichkeit: 74.258

 Schulen: 8.227

 Vereine: 25.571

 Sauna: 7.053

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 694.306

 Erlöse: 296.092

 Betriebsergebnis: -398.214

 Kostendeckung: 42,6%

 Zuschuss/ Besuch:                      -3,46  

Kombibad Fösse

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 25,0 m x 12,5 m – 5 Bahnen

1 m B, 3 m B

 Lehrschwimmbecken 12,5 m x 6,0 m

 Freibad Nichtschwimmerbecken 995,0 m²

 Freibad Kleinkinderbecken ca. 143 m²

 Sauna (NGFinnen) ca. 187 m²
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Betreiber: Polizei-Sportverein Hannover e.V.

Baujahr: 1937/1969

Wasserfläche (m²): 2.317

Bauliche Maßnahmen: Umbau 1969

Sanierungsstau (Mio. €) 4,74

 Beckentröge, Beckenköpfe, Fugen, Beschichtungen 

abgängig, Umgänge uneben,

 Beton- und Bewehrungskorrosion,

 Beckenhydraulik regelwidrig,

 Technische Gebäudeausrüstung zu 56% regelwidrig oder 

mangelhaft,

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt 120.000

 Öffentlichkeit: 113.100

 Schulen: 1.900

 Vereine: 5.000

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 353.702

 Erlöse: 142.629

 Betriebsergebnis: -211.073

 Kostendeckung: 40,3%

 Zuschuss/ Besuch:                      -1,76  

Freibad Kleefeld

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 50,0 m x 20,0 m – 8 Bahnen

 Integrierte Sprunganlage 1 m B, 3 m P, 1 m B

 Nichtschwimmerbecken I 20,0 m x 18,5 m

Rutsche

 Nichtschwimmerbecken II 793,0 m²

 Kleinkinderbecken ca. 124 m²
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 1975

Wasserfläche (m²): 3.140

Bauliche Maßnahmen: keine

Sanierungsstau (Mio. €) 0,56
 Instandsetzungen Beckentröge, Beckenköpfe, Fugen, 

Umgänge,

 Verschleißteile Technische Gebäudeausrüstung ersetzen

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)
 Besuche gesamt 88.515

 Öffentlichkeit: 88.515

 Schulen: 0

 Vereine: 0

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 492.829

 Erlöse: 145.275

 Betriebsergebnis: -347.554

 Kostendeckung: 29,5%

 Zuschuss/ Besuch:                      -3,93  

Freibad List

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 50,0 m x 21,0 m – 8 Bahnen

 Springerbecken 700 m²

2 x1 m B,  2 x 3 m B, 

1 x 3 m P, 5 m P, 

7,5 m P, 10 m P,

 Nichtschwimmerbecken unregelmäßig ca.1.159 m²

 Nichtschwimmerbecken unregelmäßig ca. 156 m²

 Ausschwimmbecken unregelmäßig 75 m²
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Betreiber: RSV Hannover e.V.

Baujahr: 1974/1975 

Wasserfläche (m²): 1.160

Bauliche Maßnahmen:                keine wesentlichen

Sanierungsstau (Mio. €) 0,43
 Sprunganlagen-Geländer, Startsockel im 

Nichtschwimmerbereich nicht zulässig, Durchschreitebecken

erneuern

 Verschleißteile Technische Gebäudeausrüstung ersetzen, 

Umwälzpumpen und Schaltschrank neu

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)
 Besuche gesamt 18.056

 Öffentlichkeit: 10.556

 Schulen: 200

 Vereine: 7.300

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 152.090

 Erlöse: 59.281

 Betriebsergebnis: -92.809

 Kostendeckung: 39,0%

 Zuschuss/ Besuch:                      -5,14  

Freibad Leinhausen

Ausstattung:

 Mehrzweckbecken 50,0 m x 20,0 m – 8 Bahnen

 Springerbucht 147 m²

1 m B, 3 m B, 

 Nichtschwimmerbecken 20,0 m x 20,0 m

 Kleinkinderbecken unregelmäßig ca. 13 m²
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Betreiber: Volksbad Limmer GbR

Baujahr: 1975 

Wasserfläche (m²): 1.406

Bauliche Maßnahmen:  keine

Sanierungsstau (Mio. €) 0,65
 Wandnischen für Beckenleitern im Schwimmerbecken 

 Durchschreitebecken erneuern

 Verschleißteile Technische Gebäudeausrüstung ersetzen 

 Beckenhydraulik Umwälzpumpen und Schaltschrank neu

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt 50.000

 Öffentlichkeit: 37.600

 Schulen: 800

 Vereine: 11.600

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 123.530

 Erlöse: 48.200

 Betriebsergebnis: -75.330

 Kostendeckung: 39,0%

 Zuschuss/ Besuch:                      -1,51  

Freibad Limmer

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 50,0 m x 22,5 m – 8 Bahnen

 Nichtschwimmerbecken 22,5 m x 12,5 m
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Betreiber: Aegir Bad gGmbH

Baujahr: 1975

Wasserfläche (m2): 2.005

Bauliche Maßnahmen: Beckensanierung ab 2005 

Sanierungsstau (Mio. €) 0,96
 Instandsetzungen Beckentröge, Beckenköpfe, Fugen, 

Beckenumgänge 

 Verschleißteile Technische Gebäudeausrüstung ersetzen

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt 48.178

 Öffentlichkeit: 38.122

 Schulen: 1.080

 Vereine: 8.976

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 237.699

 Erlöse: 77.086

 Betriebsergebnis: -160.613

 Kostendeckung: 32,4%

 Zuschuss/ Besuch: -3,33  

Freibad Ricklingen

Ausstattung:

 Schwimmerbecken 50,0 m x 21,0 m – 8 Bahnen

 Integrierte Sprunganlage  1 m B, 3 m B, 5 m P, 

 Nichtschwimmerbecken 39,5 m x 21,5 m

 Kleinkinderbecken 10,3 m x 10,3 m
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Betreiber: Stadt Hannover

Baujahr: 2007 

Wasserfläche (m²): 1.622

Bauliche Maßnahmen: Umbau 2007

Sanierungsstau (Mio. €) 0,45
 Beckenwasserhygiene unzureichend, biologische 

Aufbereitungsanlage unterdimensioniert, fehlerhafte 

Hydraulik

Nutzungszahlen 2011 (Anzahl)

 Besuche gesamt 6.800

 Öffentlichkeit: 6.800

 Schulen: 0

 Vereine: 0

 Sauna: 0

Wirtschaftlichkeit 2011 (Euro)

 Betriebskosten: 119.222

 Erlöse: 10.780

 Betriebsergebnis: -108.442

 Kostendeckung: 9,0%

 Zuschuss/ Besuch: -15,95 

Freibad Hainholz

Ausstattung:

 Freibad mit biologischer Wasseraufbereitung

 Schwimmerbecken unregelmäßig ca. 820 m²

 Integrierte Sprunganlage  Sprungfelsen

 Nichtschwimmerbecken unregelmäßig ca. 802 m²




