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VORHABEN 
Nachhaltige Gebäudesanierung 2007 
GS Pestalozzi I / GS Kardinal - Galen 
Lagerbuch Nr. 048/00112  

OBJEKTBESCHREIBUNG  
ANLAGE 1 
ZUR DRUCKSACHE NR.: 
.......................................... 

 
 
Hochbau 
Im Bereich der GS Pestalozzi I ist der Schwerpunkt die Sanierung an der Gebäudehülle.  
Neben der alten Dacheindeckung werden alle Fensteranlagen ausgetauscht und auf der Außenwand 
ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.  
In der GS Kardinal-Galen werden die Fensteranlagen zum Innenhof erneuert, da die Klassenraumfens-
ter bereits vor einigen Jahren getauscht wurden. 
Abgängige Bodenbeläge, sowohl in den Klassenräumen und Fluren, werden überarbeitet oder auch, je 
nach baulichem Zustand, ausgetauscht. Alte, vorhandene Klassenraumunterdecke werden, wo in den 
letzten Jahren noch nicht erfolgt, gegen neue Akustikunterdecken ersetzt. 
Die gemeinsam genutzte Aula (Musikraum) im Bereich der GS Kardinal-Galen wird grundsaniert. 
Aus energetischen Gründen erhalten die Dachböden beider Schulen eine aufgelegte, begehbare 
Wärmedämmung.  
Forderungen der Feuerwehr sowie des Gemeindeunfallverbandes werden während der Sanierung 
umgesetzt. So erhalten beispielsweise Flure entsprechende Flurabschnittstüren zu Treppenhäusern 
oder auch RWA-Anlagen.  
Hinter der Eingangshalle zur GS Pestalozzi wird mittels einer Rampe ein rollstuhlgerechter Zugang 
vorgesehen.  
Die abgängige, gemeinsam genutzte WC-Anlage wird verlegt und direkt hinter der Eingangshalle neu 
angeordnet.  
Nach Abschluss der Maßnahme erhalten die Wand- und Deckenoberflächen einen neuen Anstrich.  
Zur Auslagerung der Klassen während der Bauzeit stehen Unterrichtsräume im benachbarten GY bzw. 
RS zur Verfügung.         
 
Heizungs- und Lüftungstechnik 
Alle Heizkörper mit Zuleitungen werden in beiden Schulen ausgetauscht. Die Schulen erhalten jeweils 
getrennte Leitungsnetze. Einzelne Heizkreise werden auf die jeweiligen Nutzungszeiten angepasst. 
Die neuen Leitungstrassen sollen innerhalb der gedämmten Gebäudehülle verlegt werden.  
Der Anschluss der Heizkreise erfolgt an der vorhandenen Wärmeübergabestation in der GS Pestalozzi I. 
In der neuen WC-Anlage wird eine zentrale Abluftanlage installiert.  
 
Sanitärtechnik 
Die abgängigen Sanitärobjekte und Armaturen in den WC-Räumen und Klassenräumen werden er-
neuert. Die vorhandene Reihenurinalanlage in der gemeinsamen WC-Anlage für Schüler wird durch 
Einzelurinale ersetzt.  
In beiden Schulen werden getrennte Behinderten –WC`s vorgesehen.    
 
Elektro- und Fernmeldearbeiten 
Große Teile der Beleuchtungsanlage einschl. der elektrischen Verkabelung mit Unterverteilungen wer-
den in beiden Schulen ausgetauscht. Die Fernmelde- und informationstechnischen Anlagen einschl. 
ELA-Anlage werden auf den heutigen Stand der Technik gebracht. 
Im Zuge von Dachdeckungsarbeiten wird die Blitzschutz- und Erdungsanlage angepasst.  
Im Bereich von Rettungswegen werden notwendige Rettungskennzeichenleuchten mit einer  
Zentralbatterieanlage installiert. 
    
Außenanlagen   
Die schadhaften, befestigten Flächen sowie Bruchsteinreihen um Baumstämme werden erneuert und 
Unfallgefahren somit beseitigt. Abgängige Spielgeräte werden punktuell ersetzt.  
Pflanzungen werden dort erneut, wo mit Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten nah am Gebäude 
zu rechnen ist.          
 


