


Landeshauptstadt Hannover
FB Gebdudemanagement, OE 19.42

Hannover, 05.12.24

OBJEKT

Kurt-Schwitters-Gymnasium - Schulgebaude

PROJEKT Trinkwasser-Trennstation fur Hydranten

Anlage 3.1

PROJEKTNR.: K.1923.02049 LAGERBUCHNR:.:

048-0150
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Landeshauptstadt Hannover Hannover, 05.12.24
FB Gebdudemanagement, OE 19.42

OBJEKT Kurt-Schwitters-Gymnasium - Schulgebaude Anlage 3.2
PROJEKT Trinkwasser-Trennstation fur Hydranten
PROJEKTNR.: K.1923.02049 LAGERBUCHNR.:  048-0150

EG-Plan Technikzentrale
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Landeshauptstadt Hannover Hannover, 05.12.24
FB Gebdudemanagement, OE 19.42

OBJEKT Kurt-Schwitters-Gymnasium - Schulgebaude Anlage 3.3
PROJEKT Trinkwasser-Trennstation fur Hydranten
PROJEKTNR.: K.1923.02049 LAGERBUCHNR.: 048-0150

EG-Plan Sporthalle
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Hannover, 05.12.24

Landeshauptstadt Hannover

FB Gebdudemanagement, OE 19.42

Anlage 3.4

Kurt-Schwitters-Gymnasium - Schulgebaude

OBJEKT

Trinkwasser-Trennstation fir Hydranten

PROJEKT

K.1923.02049 LAGERBUCHNR.:  048-0150

PROJEKTNR.:

Schema TW-Trennung fir Loschwasserversorgung
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