
Fachbereich Gebäudemanagement, 19.02 11.10.2012

Facility Prüfung Wartung Intervall Qualifikation/ Durchführung

Trinkwasser x jährlich akkreditiertes Labor

Brandmeldeanlage Inspektion 4 mal im Jahr Fachfirma

Brandmeldeanlage x jährlich Fachfirma

Brandmeldeanlage x alle 3 Jahre Sachverständiger

Alarmierungsanlage x x jährlich Fachfirma

Alarmierungsanlage x alle 3 Jahre Sachverständiger

Rauch-Wärme-Abzugsanlage x alle 3 Jahre Sachverständiger

Rauch-Wärme-Abzugsanlage x jährlich Fachfirma

Lüftungsanlagen x alle 3 Jahre Sachverständiger

Lüftungsanlagen x jährlich Fachfirma

Elektroanlage x alle 4 Jahre Fachfirma

Batterieanlage x jährlich Fachfirma

Geräteraumtore Sicht- und Funktionsprüfung alle 1-2 Jahre Fachfirma

Sportgeräte Sicherheitsüberprüfung jährlich Fachfirma

Blitzschutzanlage Sichtprüfung

alle 1 - 2 Jahre, je nach 

Schutzklasse Fachfirma

Blitzschutzanlage Vollprüfung

alle 2 / 4 Jahre, je nach 

Schutzklasse Fachfirma

Heizkesselanlage x jährlich Fachfirma

Schornsteinfeger / Heizung x jährlich Schornsteinfeger

Schornsteinfeger / Heizung x jährlich Schornsteinfeger

Thermographie x alle 5 - 6 Jahre Fachfirma

Trennvorhänge x jährlich Sachverständiger

Trennvorhänge x jährlich Fachfirma

ausfahrbare Tribünen x jährlich Fachfirma

Hauptamtliche Brandschauen x

in Hannover etwa alle 5 

Jahre Feuerwehr 

Sicherheitsbeleuchtungs-und 

Notstromversorgungsanlagen x alle 3 Jahre Sachverständiger

Sicherheitsbeleuchtungs-und 

Notstromversorgungsanlagen x jährlich Fachfirma

Begehungen Hochbau durch 

Mitarbeiter des FB 

Gebäudemanagement x alle 2 Jahre

Techniker des FB 

Gebäudemanagement

Begehungen TGA durch 

Mitarbeiter des FB 

Gebäudemanagement x alle 4 Jahre

Techniker des FB 

Gebäudemanagement

Kraftbetätigte Fenster und 

Türen (Elektronik) x alle 4 Jahre Fachfirma

Kraftbetätigte Fenster und 

Türen x jährlich Fachfirma

Aufzüge Zwischenprüfung alle 2 Jahre Sachverständiger

Aufzüge Hauptprüfung alle 2 Jahre Sachverständiger

Rauchmeldergesteuerte 

Feststellanlagen x alle 3 Jahre Fachfirma

Rauchmeldergesteuerte 

Feststellanlagen x jährlich Fachfirma

Hydranten x alle 2 Jahre Feuerwehr 

Gasleitungen x alle 5 Jahre Fachfirma

Feuerlöscher x alle 2 Jahre Feuerwehr 

Feuerlöscher x alle 2 Jahre Feuerwehr 

Standsicherheit Dach / 

Fassade x alle 12 -15 Jahre Statiker

Anlage  zur Antwort auf die Ratsanfrage 2151/2012
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